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1x A

EHA ODA ETA SUP

EHAODAETASUP

650 – AXXXXXX – HW.4
1100 – AXXXXXX – HW.4
1700 – AXXXXXX – HW.4

2300 – AXXXXXX – HW.4
3500 – AXXXXXX – HW.4
4500 – AXXXXXX – HW.4 6000 – AXXXXXX – HW.4

4x J
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2x B 1x C

CW, CD

650 – AXXXXXX – CW.x
1100 – AXXXXXX – CW.x
1700 – AXXXXXX – CW.x

2300 – AXXXXXX – CW.x
3500 – AXXXXXX – CW.x
4500 – AXXXXXX – CW.x 6000 – AXXXXXX – CW.x
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3x D 3x E 1x F 12x G

5x10

4x H

6x20

8x I

6x50

2xD
+

4xG

2xE
+

4xG

F + 2xH + 2xJ

1

!

1x K

650 -  90001992 - Water Cooler - Hor. (DUPLEXbase PS 650) 
90001993 - Water Cooler - Underceiling (DUPLEXbase PS 650)
90001994 - DX Coil - Hor. (DUPLEXbase PS 650)
90001995 - DX Coil - Underceiling (DUPLEXbase PS 650)

1100 -  90001974 - Water Cooler - Hor. (DUPLEXbase PS 1100) 
90001795 - Water Cooler - Underceiling (DUPLEXbase PS 1100)
90001836 - DX Coil - Hor. (DUPLEXbase PS 1100)
90001996 - DX Coil - Underceiling (DUPLEXbase PS 1100)

2x D + 4x I 2x E + 4x I
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4x F
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J + 2x F + 2x G 2x J + 4x F + 4x G
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7x F
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Nemělo by být i napojení kondenzátu?
+ odlišnost napojení parapet / podstrop

2xF + 2xG

1xC
+
H4x

1xC
+
K4x

CW.x-H

CW.x-C

1xB
+
H4x
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1xL
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Nemělo by být i napojení kondenzátu?
+ odlišnost napojení parapet / podstrop
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J + 2x F + 2x G 2x J + 4x F + 4x G
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